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Abstrakt  
 Tato bakaláĜská práce popisuje prĤbČh absolvování individuální odborné praxe ve firmČ 
Strojírny a stavby TĜinec, a. s. v TĜinci. Mým úkolem bylo seznámit se s chodem provozu v oddČlení 
elektrotechnických dílen a s procesem opravy elektrických strojĤ (synchronní, asynchronní  
a stejnosmČrné motory). Toto dále zahrnovalo podílet se na montáži, zkoušení, mČĜení a zpracovávání 
dokumentace opravovaného stroje.  
 Zaþátek práce se vČnuje popisu firmy a jejího odborného zamČĜení. V další kapitole uvádím 
mnČ zadané úkoly a þasové rozdČlení na jednotlivých pozicích – v rámci praxe jsem mČl možnost 
vyzkoušet si následující: pracovník navijárny a pracovník zkušebny. NejvČtší þást mé bakaláĜské práce 
(kapitoly 4. a 5.) popisuje montáž strojĤ s ohledem na konstrukci a jejich další mČĜení a zkoušení. 
Kapitola þtvrtá se vČnuje konstrukci a úkolĤm spojeným s montáži opravovaného stroje, pátá kapitola 
je zamČĜená na diagnostiku, mČĜení a zkoušení s ním spojenými. V závČreþné þásti hodnotím 
dovednosti a znalosti získané v prĤbČhu studia, které jsem využil pĜi realizaci práce, a dále pĜináším 
zhodnocení odborné praxe samotné. 
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Abstract 
 A presented  bachelor´s work describes a course of my individual professional experience 
attended in Strojírny a stavby TĜinec, a. s. company in TĜinec. My duty was getting acquainted with 
functioning of electrotechnical workshop department as well as an electric machines repair process 
(synchronous, asynchronous and direct current motors).  Other tasks were participating in assembling, 
testing, measuring and repaired machine documentation process. 
 The first part of the bachelor´s work devotes describing of the company and its professional 
aiming. Next chapter deals with the duties given to me and timing on particular positions. I had an 
opportunity to tryout following: wind operative and testing-room operative.  The hugest part of my 
bachelor´s work (chapters 4 and 5) describes machine assembling in view of the construction and their 
subsequent measuring and testing. The fourth chapter deals with construction and related testing. In 
the last part, I evaluate skills and knowledge obtained during my university studies, and which  
I applied in realisation of work, and I also bring an evaluation of the professional experience.   
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 Pro téma bakaláĜské práce jsem si vybral absolvování individuální odborné praxe, kterou 
jsem vykonával ve firmČ Strojírny a stavby TĜinec, a. s. - provoz elektrotechnických dílen, v prĤbČhu 
dvou semestrĤ akademického roku 2016/2017. Jedná se o alternativu závČreþné práce, která poskytuje 
možnost poznat reálný chod firmy fungující ve strojírenské branži, jak rovnČž poznat konkrétní postup 
pĜi vyĜizování jednotlivých zakázek a oprav od získání firmou až po pĜedání výrobku zákazníkovi. 
Toto spektrum zahrnuje vstupní diagnostiku opravovaného stroje, návrh postupu opravy, volbu 
materiálu pro vyhotovení zakázky, montáž, odzkoušení stroje v prĤbČhu opravy i pĜed pĜedáním 
zákazníkovi a editaci dokumentace prĤchodu stroje celým cyklem opravy.  
 Hlavní náplní mé práce byly montážní a zkušební úkony spojené s opravou elektrických 
strojĤ. Mezi tyto úkony patĜí zhotovování vinutí statoru a rotoru, izolace vinutí a následné vyvedení na 
svorkovnici. Dále úkony spojené s mČĜením bČhem opravy i pĜi výstupní kontrole pĜed pĜedáním 
stroje k expedici. BČhem tČchto úkonu je tĜeba dbát na bezpeþnost a pĜesnost provádČných úkonu  
a mČĜení. Základním pĜedpokladem je oprava daného stroje dle bČžných norem a standardĤ s dĤrazem 
na bezpeþnost a spolehlivost pĜi dalším provozu stroje u zákazníka. 
 Možnost absolvovat bakaláĜskou práci formou odborné praxe jsem si zvolil hlavnČ z dĤvodu 
aplikace teoretických znalostí a následného nabytí praktických dovedností. Dalším dĤvodem je 
požadavek budoucích zamČstnavatelĤ a trhu práce na praktické zkušenosti absolventĤ získané bČhem 






2 Popis odborného zaĜazení firmy 
2.1 Popis spoleþnosti Strojírny a stavby TĜinec, a. s. 
 ServisnČ dodavatelský komplex Strojírny a stavby TĜinec, a.s., který vznikl v roce 2013 
spojením dceĜiných spoleþností D5 a.s. a Strojírny TĜinec, a.s. (s výrobní tradicí od roku 1885) je dnes 
orientován na výrobu strojnČ-technologických celkĤ, jednoúþelových strojních zaĜízení, 
technologických svaĜencĤ, strojních souþástí i náhradních dílĤ, ocelových svaĜovaných konstrukcí 
vþetnČ mostĤ, na výrobu a renovaci hutních válcĤ, a také na opravy hlavních hutních agregátĤ v rámci 
strojních, elektrotechnických a stavebních prací. Tato servisnČ dodavatelská spoleþnost disponuje 
zámeþnickou, elektrotechnickou, stavební a žárotechnickou dílnou. Má také vlastní projekþní  
a konstrukþní kanceláĜ. Díky svému zkušenému kádru pracovníkĤ se akciová spoleþnost stala 
ojedinČlou v rámci ýeské republiky, protože dovede velmi kvalitnČ a pružnČ reagovat na potĜeby 
mateĜské spoleþnosti TĜineckých železáren, jak rovnČž komplexnČ realizovat i velké projekty nejen  
v rámci regionu Moravskoslezského kraje a ýeské republiky, ale také v zahraniþí. [1] 
RozdČlení spoleþnosti Strojírny a stavby TĜinec, a.s. na jednotlivé provozy: 
• Elektrotechnické dílny 
• Žárotechnické dílny 
• Mechanické dílny 
• Zámeþnické dílny 
• Soustružna válcĤ 
• Stavební dílny 
• Konstrukce 
2.2 Popis provozu elektrotechnické dílny 
 Nosným programem þinnosti elektrotechnických dílen jsou opravy všech typĤ motorĤ 
rĤzných výkonových hladin: asynchronní, synchronní, stejnosmČrné, vysokonapČĢovČ a opravy 
generátorĤ. Další þinnosti na tomto úseku je oprava transformátoru, rotaþních i statických sváĜeþek, 
dynam, startérĤ a alternátorĤ. V rámci další þinnosti stĜediska se provádí opravy strojních þástí 
motorĤ, bĜemenových magnetĤ, výroba a opravy spouštČcích odporníku a opravy ruþního elektrického 
náĜadí. Mezi elektromontážní práce patĜí elektroinstalace prĤmyslových hal, opravy jeĜábu  
a zdvihacích zaĜízení, výroba rozvadČþĤ nn napČtí a další. Veškeré tyto práce zajišĢuje firma od 
zpracování výkresové dokumentace, pĜes montáž, vystavení revizní zprávy až po pĜedání uživateli. 
V neposlední ĜadČ provoz zajišĢuje zkoušení a revize v široké škále, mezi hlavní úkony patĜí mČĜení 
stĜídavých a stejnosmČrných motorĤ nn a vn pĜed opravou, bČhem opravy a po opravČ nebo revizi za 
použití moderních diagnostických mČĜicích pĜístrojĤ. Mezi další poskytované služby patĜí provádČní 





3 Pracovní zaĜazení studenta 
3.1 Rozvržení praxe 
 Moje praxe ve firmČ byla rozvržena na dvČ þásti. První z nich jsem absolvoval na pozici 
zamČstnance navijárny, v druhé þásti mé praxe jsem se podílel na práci jako zamČstnanec zkušebny. 
ObČ pozice jsou souþástí cyklu oprav elektrických strojĤ. Popis jednotlivých pracovních pozic je 
uveden v následujících kapitolách. V tabulce níže vidíme rozdČlení pracovních dní mezi absolvované 
pracovní pozice. 
Tab.  3.1 ýasové rozvržení pracovních dní 
Pozice pracovníka navijárny Pozice pracovníka zkušebny 
15 dní 35 dní 
 
3.2 Pozice pracovníka navijárny 
 Tato pracovní pozice je vhodná pro uchazeþe s absolvovanou stĜední školou 
v elektrotechnickém, potažmo strojírenském odvČtví. Mezi hlavní úkoly tohoto pracovníka patĜí spíše 
manuální úkony: ukládání vinutí rotoru a statoru rĤzných toþivých i netoþivých elektrických strojĤ, 
manipulace s dráty cívek, pájení natvrdo a vinutí jednotlivých cívek stroje. ZamČstnanec by mČl 
disponovat hlavnČ zruþností, samostatností a technickým myšlením. Jsou dále vítány další vlastnosti 
uchazeþe jako znalost þtení technické dokumentace a povČdomí o principech þinnosti elektrických 
strojĤ. Vítány jsou strojírenské zkušenosti zamČĜené na spojování kovĤ jak za studena (šroubové 
spoje, lisované koncovky), tak i v pĜípadČ pájení a svaĜování. 
3.3 Pozice pracovníka zkušebny 
 S touto pracovní pozici je spojena vČtší míra zodpovČdnosti, tudíž je pozice vhodná pouze 
pro absolventy stĜední školy elektrotechnického zamČĜení ukonþené maturitní zkouškou nebo 
absolventy vysoké školy elektrotechnického zamČĜení. Hlavní náplní této pracovní pozice jsou 
zkoušky a mČĜení elektrických strojĤ jak bČhem cyklu opravy, tak i na výstupu pĜed pĜedáním stroje 
zákazníkovi. Souþásti práce jsou dále napĜ. úprava dokumentĤ spojených s opravou stroje, tvorba 
protokolĤ z mČĜení, provádČní revizí, ukládání a zpracování namČĜených dat. Mezi hlavní kladené 
nároky na tohoto zamČstnance patĜí peþlivost, samostatnost a pĜíjímání zodpovČdnosti za své výkony. 
Tento zamČstnanec by mČl mít dobré matematické schopnosti, jak rovnČž znalost elektrických veliþin 
a jejich jednotek, které uplatní hlavnČ pĜi práci s mČĜicími pĜístroji a tvorbČ dokumentace. Vykonávání 
této pracovní pozice je podmínČno dĤrazem na dodržování bezpeþnosti pĜi práci s elektrickými stroji  





4 Montážní a praktické úkoly 
4.1 Konstrukce asynchronních 3f motorĤ 
 
Obr. 4.1 ěez trojfázovým asynchronním motorem [2] 
 Asynchronní motory se skládají ze dvou základních þásti. První þásti je stator obsahující 
vinutí z mČdi, které mĤže být tĜífázové nebo jednofázové (hlavní a pomocné vinutí). Vinutí se ukládají 
do statorového paketu elektrotechnických plechĤ, který je nalisován do kostry motoru. Vodiþe 
v drážkách jsou lakované nebo smaltované a musí být izolovány od statorových plechĤ. Plechy jsou 
mezi sebou taky izolovány. Kostra je vyrobena z hliníku nebo litiny a má na svém povrchu žebrování 
sloužící k ochlazování stroje bČhem provozu. Na pĜední a zadní stranČ motoru se nachází ložiskové 
štíty, ve kterých jsou uložena ložiska. Spodní þást kostry obsahuje patky k pĜichycení stroje. 
S ohledem na použití motoru mĤže obsahovat pĜírubu. Statorový svazek se impregnuje zejména 
k dosažení urþité mechanické pevnosti a kvĤli zlepšení odvodu tepla z drážky, dále ve svazku mohou 
být zapletena þidla k mČĜení teploty vinutí. Svorkovnice tĜífázového asynchronního motoru má šest 
svorek, mezi které jsou zapojena tĜi vinutí. K možnosti zapojení motoru do hvČzdy nebo trojúhelníku 
slouží tĜi malé kovové spojky. Toto Ĝešení se využívá hlavnČ u nejbČžnČjších motorĤ používaných pro 
rozvod 400/230 V. V hutních provozech se ale þasto používají motory pro napČtí 500 V, v tomto 
pĜípadČ je vinutí spojeno již uvnitĜ stroje a na svorkovnici mohou být vyvedeny pouze tĜi vodiþe. 
 Další základní þásti motoru je rotor. Na rotoru se nachází klecové vinutí v pĜípadČ 
asynchronního motoru s klecí nakrátko nebo tĜífázové vinutí, jehož konce jsou vyvedeny ke kroužkĤm 
na rotoru. Proud protéká pĜes sbČrací kartáþe do odporových spouštČþĤ. U klecového vinutí je na 
rotoru klec vyrobená z hliníku nebo mČdi. Tyto klece se pak s ohledem na požadavky mĤžou lišit. 
Mezi nejbČžnČjší patĜí klece z hliníku (tlakovČ litá, tlakovČ litá s vloženými mČdČnými tyþemi), pak 
klece svaĜované, letované nebo montované z mČdi. Tato klec je zastĜíknuta do paketu rotorových 
plechĤ. Ty jsou pak s klecí nalisovány na hĜídel. HĜídel obsahuje vyfrézovanou drážku, do které se 
umisĢuje pero. Na kleci bývají malé lopatky sloužící k ventilaci motoru. K aktivnímu chlazení motoru 
je na hĜídel nasazen plastový ventilátor. Ke snížení vibrací stroje bČhem jeho provozu se používají 
podložky, které jsou nasazeny na malé váleþky po obvodu kruhu k dynamickému vyvážení rotoru,  





4.2 Montáž statorového vinutí 
 Mým úkolem byla pĜíprava a montáž statorového vinutí motoru. Po rozebrání motoru je 
potĜeba demontovat staré porouchané nebo jinak nevyhovující vinutí rotoru. Tomuto postupu se Ĝíká 
„trhání vinutí“. Vinutí je vypáleno v peci pĜi cca 400 ˚C, následnČ se oĜežou vČnce a zbytky vinutí se 
mĤžou vyjmout. U tyþových vinutí je nutné provést rovnání a vytahování tyþí. Když je odstranČno 
staré vinutí, je tĜeba stator oþistit a zkontrolovat, jestli se v drážkách nenacházejí neþistoty nebo 
zbytky roztaveného vinutí. PĜípadnČ se drážky upraví pilníkem - vypilované neþistoty a prach se 
vyfouknou stlaþeným vzduchem a plechy se natĜou lakem. Do pĜipravených drážek se vloží izolace, 
která je tvoĜena dvČma kousky izolaþního materiálu. NejþastČji se používá materiál s názvem Myoflex 
- je to materiál na bázi plastĤ o tloušĢce 0,3 mm (nejþastČji), dále 0,2 až 0,6 mm. Když je izolace 
pĜipravená, vložíme spodní svazek vodiþĤ cívky do drážky, na který uložíme opČt vrstvu pĜídavné 
izolace. Pokraþujeme s vkládáním vinutí po obvodu, a po založení pár cívek mĤžeme vložit i vrchní 
svazek vodiþĤ. Nyní je v drážce uloženo vinutí jak spodního, tak i vrchního svazku drátu cívky,  
a celek je odizolován od statoru. PĜi ukládáni cívkové skupiny musíme dbát na správný smČr uložení, 
aby nedošlo k zámČnČ zaþátku a konce cívky cívkové skupiny. V dalším kroku se zvolí vhodný tvar  
a délka klínku, kterým se vodiþe mechanicky upevní uvnitĜ drážky, aby klínek nevystupoval nad 
úroveĖ plechĤ statoru do prostoru, kde se ve vzduchové mezeĜe otáþí rotor. Špatná volba tvaru by 
mohla zpĤsobit poškození rotoru, nebo i uvolnČní cívkové skupiny z drážky statoru. Používají se 
nejþastČji klínky dĜevČné, nebo ve speciálních pĜípadech i z materiálĤ na bázi skelných vláken. Po 
uložení všech cívek je tĜeba ještČ pĜidat izolaci mezi jednotlivými fázemi. Toto se provádí vložením 
takzvaných „motýlĤ“ mezi jednotlivé svazky drátu. Motýle jsou izolace ve tvaru pĤlkruhu nejþastČji 
tvoĜené materiálem Myoflex (zmiĖovaný výše), nebo materiálem Filosam, který je na bázi slídy. Takto 
pĜipravená þela vinutí se stáhnou bandáži (SCBT, SCST, SCPT) pro mechanickou fixaci a vinutí je 
pĜipraveno na lakování. TĜetí písmeno u oznaþení bandáže SCST oznaþuje, z jakého materiálu je 
bandáž zhotovena (B-bavlna, S-sklo, P-polyester). Níže na obrázcích þíslo 4.2 a 4.3 je zobrazený 
prĤbČh montáže vinutí dvou statorĤ. 
 
Obr. 4.2 Sypání šestnáctipólového statorového vinutí 
        





4.3 Montáž rotorového vinutí (rotoru nakrátko) 
 PĜi montáži rotorového vinutí je situace obdobná. Je tĜeba rotor pĜipravit a dále uložit vinutí 
podobnČ jako pĜi ukládání vinutí statoru. PĜi montáži dbáme na správnou délku izolace, která je 
vložena do drážky, obdobnČ izolujeme cívky jednotlivých fázi mezi sebou a vrstvy vinutí mezi sebou. 
Na obrázcích níže je dále viditelný rozdíl, kdy na obrázku 4.4 je rotorové vinutí tvoĜeno plochými 
mČdČnými profily obdélníkového tvaru, a na obrázku 4.5 je vinutí tvoĜeno klasicky mČdČnými dráty. 
Výrazný rozdíl je pĜi samotné manipulaci bČhem montáže. PĜi práci s profily si mĤžeme dovolit použít 
vČtší sílu pĜi dotvarování vinutí, ale samotná tvorba cívkové skupiny je nároþnČjší. Pro cívkovou 
skupinu je tĜeba vytvoĜit speciální šablonu, podle které se cívkové skupiny navinou a roztáhnou. 
U menšího rotoru manipulace ještČ není úplnČ složitá, problémy nastávají, když prĤĜezy profilĤ 
dosahují ĜádovČ jednotky cm2. V tomto pĜípadČ je tĜeba svaĜovat šablony z ocelových profilĤ, aby 
vydržely mechanické namáhání pĜi tvarování jednotlivých cívek. VyplĖování drážek je taky odlišné - 
vkládání drátu v pĜípadČ klasických cívek je mnohem jednodušší než v pĜípadČ manipulace s profily. 
Naopak pĜi práci s dráty hrozí vČtší riziko poškození izolaþních schopností cívky. Cívka se mĤže 
jednodušeji odĜít o hranu drážky, nebo poškodit pĜi izolaci pĜední strany vinutí. Dalším dĤležitým 
faktem je orientace vložených cívek: je tĜeba dbát na správné poĜadí zaþátku a koncĤ vinutí, a hlavnČ 
pak na orientaci vývodu cívek ke kroužkĤm na hĜídeli. Není to pravidlem, ale ve vČtšinČ pĜípadu jsou 
kroužky umístČny na delší þásti hĜídele - v tomto místČ se nachází i drážka pro umístČní pérka, které 
zajišĢuje uchycení kroužku. Kroužky se taky þistí, brousí a nČkdy je potĜeba osadit sbČrací ústrojí 
nové. PĜipojení cívek na praporky komutátoru se realizuje pájením namČkko, ale kroužky jsou 
vČtšinou k vinutí rotoru pĜipojeny pomocí šroubového spoje. Vinutí je v drážkách opČt fixováno 
dĜevČnými klínky, které zajišĢují pevné uložení vinutí v drážce tak, aby nedošlo k jejímu uvolnČní  
a následné poruše. Hlavním rozdílem mezi vinutím statoru a rotoru je fakt, že rotor se pĜi chodu stroje 
otáþí. I proto je kladen vČtší dĤraz na kvalitní uchycení všech þástí vinutí, a dále na izolaci a fixaci 
pĜední a zadní strany vinutí rotoru, aby odolala odstĜedivým silám, které na rotor pĤsobí.  
 
Obr. 4.4 Rotor, u kterého cívky tvoĜí profily 
 
Obr. 4.5 Rotor, u kterého cívky tvoĜí dráty 
4.4 Zapojení vinutí a vyvedení na svorkovnici 
 Když jsou cívky vloženy do drážek rotoru, je tĜeba je pospojovat a vyvést vodiþe na 
svorkovnici. Na obrázku 4.7 je zobrazený stator stroje s pĜipravenými vývody na svorkovnici. Tyto 





zatížení stroje. Vodiþe se spojí zatoþením do sebe a takto je stator pĜipravený na pájení. Po zapájení 
všech vývodĤ se konce zkrátí a zaizolují bužírkami. Tyto konce následnČ opatrnČ vytvarujeme  
a uložíme na vČnec vinutí. Do vČnce se dále mĤžou zaplést snímaþe teploty vinutí (napĜ. spínací nebo 
rozpínací), které se také vyvedou do svorkovnice jako pomocné kontakty. Vodiþe se ke svorkovnici 
pĜipojují vČtšinou pomocí oþek nebo vidliþek, které jsou nalisovány na vyvedené vodiþe z vinutí 
motoru. Takto pĜipravený vČnec vinutí se již pouze stáhne bandáži a vytvaruje tak, aby nedošlo 
k poškození pĜi vložení rotoru. Dále se vinutí nalakuje lakem a motor je pĜipravený ke složení. 
Existuje spousta druhu lakĤ: volíme je podle jejich specifikací a doporuþení aplikace. Všechny 
vložené izolace, aĢ už v drážkách nebo na þelech vinutí, spadají do tĜíd tepelné odolnosti. Tyto tĜídy 
popisuje tabulka 4.1 Dnes již vČtšina používaných izolaþních materiálu spadá minimálnČ do tĜídy F. 
Níže na obrázku 4.6 je znázornČná dvojice možných zapojení cívkových skupin. Zapojení volíme 
podle druhu a otáþek motoru. Nároþnost montáže jednotlivých zapojení se odlišuje množstvím 
cívkových skupin a velikosti motorĤ. BČhem praxe jsem pracoval na motoru, kde z manipulaþních 
dĤvodu pĜi ukládání vinutí byla nutná asistence kolegy, aby nedošlo k poškození jednotlivých drátĤ 





Obr. 4.6 PĜíklad zapojení cívkových skupin [6] 
  
Obr. 4.7 Stator pĜipravený pro pájení 
 
Tab.  4.1 TĜídy tepelné odolnosti izolaþních materiálĤ 
4.5 Zhotovení štítku stroje 
 Štítek je velmi dĤležitou souþásti stroje. Na štítku najdeme specifické údaje o stroji: typ 
stroje a výrobní þíslo jsou dĤležité pĜi jeho identifikaci. Podle tČchto údajĤ lze dohledat výrobce nebo 
motor podobných parametrĤ pro pĜípadné porovnání bČhem diagnostiky a mČĜení. V elektrických 
dílnách má navíc každý motor také své specifické þíslo v rámci celého podniku TĜineckých železáren. 





pĜedevším pĜi zkoušení stroje. Musíme vČdČt jakým proudem je možné stroj zatížit, na jaké napČtí 
motor pĜipojit, aby bylo možné zaznamenat hodnoty z mČĜení a provést porovnání s podobným 
strojem, nebo pomocí výpoþtu zkontrolovat charakteristické hodnoty. Údaje jako druh proudu (3f nebo 
1f), nebo zapojení vinutí (D, Y, YY) použijeme pĜi pĜipojování samotného stroje k pĜívodnímu vedení. 
V neposlední ĜadČ jsou uvedené údaje jako je druh zatížení (napĜíklad S1 – trvalé zatížení), krytí stroje 
IP a tĜída izolace stroje (napĜíklad F – 155 °C). Tyto údaje mají velmi dĤležitý význam pro obsluhu  
a servis stroje. UmístČní stroje je svázáno s jeho IP krytím, které udává odolnost proti cizím tČlesĤm  
a pĤsobení vody. Uživatel dále musí volit pohon tak, aby byly splnČny požadavky na zatížení. Toto 
spolu s plánovanými odstávkami a servisem stroje tvoĜí pĜedpoklad pro dlouhou životnost pohonu. 
 
Obr. 4.8 Ukázka štítku asynchronního klecového motoru [2] 
 Štítkové hodnoty mĤžeme využít také pĜi pĜepoþtu parametrĤ (viz níže). Tento pĜepoþet je 
dĤležitý hlavnČ pĜi pĜevíjení stroje z napČtí 400 V na napČtí 500 V. NapČtí 500 V je charakteristické 
pro použití v hutních provozech. Hodnoty napČtí a proudu U1 a I1 jsou hodnotami pĤvodního stroje, 
hodnoty U2 a I2 jsou hodnotami platícími pro stroj pĜevinutý s pĜepoþtenými parametry.  
 21 SS =  (4.1) 




















5 Zkušební a mČĜící úkoly 
5.1 MČĜení odporĤ 
5.1.1 MČĜící metody 
 V nejbČžnČjších pĜípadech použijeme ohmmetr. Ohmmetr je pĜístroj, na jehož stupnici pĜímo 
odeþteme velikost odporu. Zdrojem bývá suchá nebo akumulátorová baterie. Používá se k mČĜení 
velkých odporĤ. Pro pĜesnČjší mČĜení použijeme mikroohmetr. Tento mČĜicí pĜístroj se používá 
k mČĜení ohmických þinných a indukþních odporĤ v rozsahu 0-99 ȝȍ až 20-199,9 ȍ a to proudy 10 A 
a 0,1 mA. MĤže se užívat jak v automatickém, tak i ruþním režimu. MČĜení se provádí pomocí þtyĜ 
vodiþĤ: dva vodiþe jsou proudové sondy a další dva napČĢové sondy. 
 Mezi další používané metody patĜí mĤstkové metody. ThomsonĤv mĤstek se používá pro 
mČĜení velmi malých odporĤ, kde již nestaþí mĤstky jako tĜeba WheatstoneĤv, protože u nich nelze 
vylouþit vliv pĜechodových odporĤ pĜívodních svorek a propojovacích vodiþĤ. Tímto mĤstkem 
mČĜíme odpory od 0,00015 ȍ do 0,1 ȍ. WheatstoneĤv mĤstek je elektrický obvod, který se používá 
pro mČĜení odporĤ a malých zmČn odporĤ. Princip þinnosti je podobný þinnosti potenciometru, ale 
mĤstkové zapojení rezistorĤ je citlivČjší - používá se k mČĜení odporĤ zhruba od 1 do 10000 ȍ  
a k informativnímu mČĜení odporĤ ostatních velikostí. Dále je možno využít ohmovu  (VA) metodu, 
která využívá þtyĜvodiþového zapojení. Tato metoda se používá pro mČĜení malých odporĤ. Poskytuje 
pĜesné výsledky i pĜi mČĜení velmi malých odporĤ pod 0,001 ȍ, jejichž mČĜení mĤstkovou metodou 
není v tovární praxi dostateþnČ pĜesné. V-A metodu lze využít i pro mČĜení velkými proudy (cca 80-
100 A), které je potĜeba pro dostateþnČ velký úbytek napČtí na mČĜeném odporu. Využívá se pro 
mČĜení odporu kotev velkých stejnosmČrných strojĤ, vinutí pomocných pólĤ, kompenzaþního  
a sériového budicího vinutí, dále k mČĜení odporu vinutí na nízké napČtí stĜídavých elektrických strojĤ 
a transformátorĤ. Jako stejnosmČrný zdroj se obyþejnČ používá akumulátorová baterie. 
5.1.2 MČĜení vinutí 
 MČĜení odporu trojfázového vinutí se obvykle provádí na svorkách vinutí. Jen odpor 
rotorového vinutí kroužkového asynchronního motoru se mČĜí pĜímo na sbČracích kroužcích a odpor 
kotev komutátorových strojĤ pĜímo na lamelách komutátoru, aby se vylouþil promČnlivý pĜechodový 
odpor na kartáþích. Pokud jsou vyvedeny všechny konce vinutí, mĤžeme mČĜit pĜíslušné fázové 
odpory. ýastČji se však mČĜí odpor mezi svorkami dvou fází. Tento postup je nevyhnutelný, jsou-li 
vyvedeny pouze tĜi konce vinutí. Dále mĤžeme mČĜit odporu budícího vinutí. Odpor budícího vinutí 
stejnosmČrného stroje se mČĜí na svorkách u synchronního rotoru na sbČracích kroužcích stroje. 
MČĜení se provádí Wheatstonovým mĤstkem jen u vČtších strojĤ, u strojĤ s nízkým budícím napČtím  
a pĜi mČĜení odporu sériového budícího vinutí se používá Thomsonova mĤstku nebo nejlépe Ohmovy 
metody. Odpor kotev komutátorových strojĤ se mČĜí na lamelách komutátoru, aby se vylouþil 





5.2 Zkouška nakrátko 
 MČĜením nakrátko zjišĢujeme rozptylové pomČry stroje a mČĜíme charakteristiku nakrátko, 
velikost ztrát nakrátko a u motorĤ i velikost zábČrového momentu. Z hodnot urþených pĜi mČĜení 
nakrátko se dají stanovit další charakteristické hodnoty stroje (procentní napČtí nakrátko). MČĜení 
nakrátko se provádí pĜi jmenovitém proudu stroje. U strojĤ, které nemají vlastní budící obvod 
(asynchronní motory), se mČĜí nakrátko pĜi zabrzdČném stroji, pĜiþemž mČĜený stroj má stejnČ jako  
i transformátor zkratováno sekundární vinutí. MČĜení nakrátko se provádí pouze po krátkou dobu, 
protože vinutí motoru není chlazeno ventilátorem. 
5.3 Zkouška naprázdno 
 MČĜením naprázdno zjišĢujeme jednak vlastnosti magnetického obvodu stroje, které 
vyjadĜuje magnetizaþní charakteristika, jednak ztráty pĜi chodu naprázdno v závislosti na napČtí. 
Nejprve je nutno prohlédnout zkoušený stroj z mechanického hlediska (nedrhnou-li ventilátor, ložiska 
apod.). Potom se pĜipojí ke zdroji promČnného napČtí, napĜ. ke zkušebnímu alternátoru nebo 
indukþnímu regulátoru. Zkoušený stroj se rozbíhá postupným zvyšováním napČtí na Un. Proud mČĜíme 
ve všech tĜech fázích a uvažujeme z namČĜených hodnot aritmetický prĤmČr. Výrazné rozdíly proudu 
v jednotlivých fázích svČdþí o poruše (závitový zkrat, nesprávné zapojení cívek apod.). MČĜení 
naprázdno se provádí pĜi nezatíženém stroji, aby nedocházelo k ovlivnČní mČĜení ztrát naprázdno 
mechanickými ztrátami. U kroužkových motorĤ provedeme mČĜení rotorového napČtí, které se mČĜí na 
kroužcích rotoru. Toto napČtí musí odpovídat štítkovému napČtí. U stejnosmČrných strojĤ je postup 
následující: na svorky stejnosmČrného stroje pĜipojíme napČtí souhlasné polarity. Nabudíme budicí 
vinutí na jmenovitou hodnotu proudu a v hlavním obvodu stroje plynule zvyšujeme napČtí až na 
jmenovitou hodnotu. PĜi jmenovitém napČtí mČĜíme otáþky stroje, které by mČly odpovídat údaji na 
štítku. PĜi zapojení správné polarity napČtí na svorky zkoušeného stroje, by se mČl motor otáþet ve 
smČru šipky a dynamo, je-li v motorickém stavu, proti smČru šipky. PĜi mČĜení elektromagnetu na 
svorky pĜivedeme jmenovité stejnosmČrné napČtí. Zkouška probíhá 15 minut. Vypoþteme pomocí 
Ohmova zákona odpor vinutí za studeného stavu (údaj na poþátku mČĜení) a za tepla (údaj na konci 
mČĜení). Z tČchto hodnot vypoþteme oteplení podle vzorce.  
 








5.4 Závitová zkouška 
 Tato zkouška se provádí na hotových (opravených) strojích po zkoušce naprázdno. Toþivý 
stroj musí vydržet po dobu 10 min chod naprázdno se zvýšeným napČtím o 30 % ve srovnání s jeho 
jmenovitým napČtím. Tím se zkouší izolace závitĤ proti sobČ. Proud pĜi této zkoušce nesmí pĜekroþit 
120 % své jmenovité hodnoty. Zkoušený stroj pĜipojíme ke svorkám promČnlivého zdroje a plynule 
zvyšujeme napČtí až do výše uvedené hodnoty, pĜiþemž sledujeme proud stroje. V pĜípadČ dosažení 





Sledujeme, zda nedochází k nadmČrnému zahĜátí, jiskĜení, vibracím apod. V pĜípadČ výskytu 
zmínČných problému (zahĜátí, jiskĜení, vibrace) stroj neprodlenČ vypneme a zkoušení ukonþíme. 
5.5 Magnetizaþní zkouška plechĤ 
 Tato zkouška pojednává o magnetické zkoušce elektrotechnických plechĤ stĜídavých 
elektromagnetických strojĤ. Magnetický obvod se kontroluje magnetizací statoru vČtších motorĤ po 
složení a stažení svazku plechĤ, a to pĜed založením vinutí do drážek, ale po vysušení a vyþištČní 
drážek od neþistot. ZjišĢuje se, zda plechy nejsou volné (bruþení) a navzájem vodivČ spojeny. 
V místech s poškozenou izolací, s bĜity po ražení nebo v tupém styku dČleného statoru se plechy 
nebezpeþnČ místnČ ohĜívají. Toto oteplení lze pozorovat napĜ. termokamerou (viz obr. 5.1), ale  
i pocitovČ. Kolem plechĤ (vþetnČ kostry) statoru nebo rotoru se navine pomocné magnetizaþní vinutí 
ve tvaru toroidu, které se zvolí tak, aby se dosáhlo krátkodobČ stĜídavé indukce pĜi 50 Hz ve smČru 
obvodu svazku plechĤ odpovídající alespoĖ 1,1 Un. PotĜebné magnetizaþní napČtí (ampérzávity) 
k magnetizaci urþíme z výpoþtového údaje vinutí. Zkušební zdroj musí dát jednofázovČ potĜebný 
jalový výkon i pro napČtí zvýšené o 10 % a cosϕ = 0,1 až 0,2. Hrany plechĤ a pláštČ kostry musí být 
obloženy lepenkou. Zkoušený stroj musí být spolehlivČ uzemnČn. Na obrázku 5.1 je znázornČn stator 
vinutí s nepĜípustnými teplotami drážek zavinČnými zkratem plechĤ. Vedle na obrázku 5.2 lze 
pozorovat na termokameĜe normální stav statoru s uloženým vinutím. 
 
Obr. 5.1 ZnázornČní zahĜívání drážek statoru 
 
 
Obr. 5.2 Stav vinutí statoru s již vloženým vinutím 
 
5.6 Zkouška pĜiloženým napČtím 
5.6.1 Princip þinnosti 
 Smyslem této zkoušky je ovČĜení, zda elektrické zaĜízení má dostateþnou odolnost proti 
elektrickému namáhání, kterému je vystaveno v provozu - aĢ už jsou to namáhání zpĤsobená napČtím 
provozním nebo pĜepČtím, tj. zda vydrží pĜedepsané zkušební napČtí pĜivádČné z cizího zdroje po 
pĜedepsanou dobu, aniž by nastal pĜeskok nebo prĤraz. Danou zkouškou se zjišĢuje, zda izolace mezi 





Zkušební napČtí mĤže být stĜídavé 50 Hz (prĤmyslový kmitoþet) nebo stejnosmČrné (1,6 x stĜídavé 
zkušební napČtí). Velikost zkušebního napČtí je stanovena normou. Pro urþení hodnoty zkušebního 
stĜídavého napČtí pro novČ navinutý stroj platí vztah (5.2), pro stroj v provozu je pak vztah upravený  
a platí vzorec (5.3). 
  
[ ]VVUU n ;10002 +⋅=  (5.2) 
  
[ ]VVUU n ;8,0)10002( ⋅+⋅=  (5.3) 
5.6.2 Postup zkoušky 
 Vinutí a ostatní živé þásti se mĤžou zkoušet pĜiloženým napČtím jen tehdy, mají-li 
pĜedepsaný minimální izolaþní odpor. Zkouší se izolace mezi jednotlivými vinutími a mezi živými  
a neživými þástmi stroje. StĜídavé zkušební napČtí smí dosahovat na poþátku zkoušky nejvýše 50 % 
plného zkušebního napČtí. NapČtí se postupnČ a plynule zvyšuje na plnou hodnotu. Zvyšování 
zkušebního napČtí z poloviny na plnou hodnotu má trvat nejménČ 10 sekund. Na zkušebním napČtí se 
setrvá pĜedepsanou dobu (1 min.), která se poþítá od dosažení plné hodnoty. Pak se napČtí rychle 
snižuje a vypíná se tehdy, kdy již nehrozí nebezpeþí vysokých pĜepČtí pĜi vypínání, která by mohla 
výsledek zkoušky ovlivnit. Snižování napČtí má trvat alespoĖ 5 sekund. Zkouší-li se þást vinutí, ostatní 
þásti vinutí se uzemní. Totéž platí i pro stroje s více vinutími (dvouotáþkové motory, transformátory 
apod.). Zkoušené þásti elektrického zaĜízení se po odpojení zkoušecího napČtí spojí s uzemnČnou 
kostrou, aby se vybil náboj vzniklý pĜi zkoušce. Zkoušený stroj vyhovČl zkoušce pĜiloženým napČtím, 
jestliže nenastal pĜeskok ani prĤraz a stav izolace umožĖuje další Ĝádný chod stroje. JiskĜení, sršení  
a trsové výboje se nepovažují za závadu, pokud nenastane poškození izolace. 
5.6.3 Kvalifikaþní a bezpeþnostní požadavky 
 Dle normy ýSN EN 50110-1 a vyhlášky þ. 50/1978 zkoušku pĜiloženým napČtím musí 
vykonávat nejménČ dva pracovníci: jeden pracovník znalý (§5), druhý pracovník znalý s vyšší 
kvalifikací (§6) – vedoucí práce. Vedoucí práce provádí zkoušení, pracovník znalý (§5) pak obsluhu  
a nastavování úrovnČ napČtí. PĜi práci je nutno pracovat na izolaþních podložkách, používat 
dielektrické rukavice. Ochranné pomĤcky musí být v dobrém stavu, nepoškozené a periodicky 
kontrolované. Dle ýSN EN 50110-1 zkouška pĜiloženým napČtím se považuje za práci na elektrickém 
zaĜízení pod napČtím. PĜi zkoušce se nesmí používat odČvĤ volnČ vlajících, nesmí se nosit kovové 
Ĝetízky, kovové náramky, prsteny, štítky nebo jiné kovové souþástky, odČv a prádlo ze vznČtlivé látky 
(celuloidu apod.). Zakazuje se pracovat s vyhrnutými rukávy nebo mít odČv bez rukávu. Rukávy 
pracovních odČvĤ musí být v zápČstí zapnuty. Na vyhrazeném pracovišti pro zkoušky pĜiloženým 
napČtím se po dobu zkoušek nesmí provádČt jiné práce. PracovištČ je tĜeba zajistit proti vstupu 
nepovolaných osob. PĜechodné zkušební pracovištČ se musí nápadnČ ohraniþit barevnými provazy  
a patĜiþnými bezpeþnostními tabulkami. BČhem zkoušky se nesmí mimo stanoveného postupu 
provádČt žádné manipulace na elektrických pĜístrojích, zaĜízeních nebo zkoušených pĜedmČtech, a to 





5.7 Závitová impulsní zkouška 
5.7.1 Princip þinnosti 
 Rázová zkouška se nejþastČji používá pro zkoušení izolace mezi závity cívek nebo 
jednotlivých vinutí, pro vyhledávání zeslabených míst vinutí motorĤ a transformátorĤ. PĜed zavedením 
zkoušení rázovou vlnou byla nejobecnČjší elektrickou zkouškou u motorĤ, transformátorĤ a cívek 
zkouška izolace vinutí vĤþi zemi (kostĜe) s použitím nízkého potenciálu. Tato populární zkouška 
zjišĢuje izolaþní odpor pomocí stejnosmČrného megaohmetru. Tato zkouška je adekvátní zkoušce 
izolace vinutí vĤþi zemi, avšak neodhaluje závady mezi závity a fázemi. KomplexnČjší zkouškou je 
zkouška rázová (zkouška strmou vlnou). Typická cívka motoru nebo transformátoru se skládá z vinutí 
mČdČného drátu. Porucha izolace vinutí zaþíná þasto jako porušení izolace mezi závity (mezi mČdí 
nebo jednotlivými vinutími). Zkouškami rázovou vlnou je možno detekovat raná stadia poruch izolace 
ve vinutí, jako jsou poruchy mezi cívkami, zkraty, zemnČní, nesprávné zapojení a nesprávné poþty 
závitĤ. Velmi krátké napČĢové impulsy jsou pĜivedeny k cívce bČhem zkoušky rázem, aby došlo 
k vytvoĜení napČĢového gradientu pĜes délku vodiþe ve vinutí. Tento gradient vytváĜí okamžité 
napČĢové namáhání mezi závity. Cívka bude reagovat v þasových úsecích mezi jednotlivými pulsy 
tlumenými kmity sinusového tvaru. Každá cívka má svĤj jednoznaþný charakter odezvy nebo vzorek 
vlny, který je možno zobrazit na stínítku pĜipojeného osciloskopu. Tvar vlny pozorovaný bČhem 
zkoušky rázem má pĜímý vztah k indukþnosti cívky. Cívka se stává jedním ze dvou prvkĤ známých 
jako „ladČný obvod“ – obvod typu LC, vytvoĜený indukþností cívky a vnitĜní kapacitou rázového 
generátoru. Indukþnost cívky je principiálnČ daná poþtem závitĤ ve vinutí a typem jádra. Jestliže 
hodnota indukþnosti klesá, roste kmitoþet vlnČní. Rázovou zkouškou je možno zjistit závadu v izolaci 
mezi závity zpĤsobenou slabou izolací. Jestliže je napČĢový potenciál vČtší než dielektrická pevnost 
izolace závitu, mĤže být jeden nebo více závitĤ vyĜazeno z obvodu. V dĤsledku toho se sníží poþet 
závitĤ cívky. MénČ þinných závitĤ cívky snižuje indukþnost cívky a zvyšuje kmitoþet signálu odezvy 
na rázovou vlnu. NapČtí nebo amplituda tvaru odezvy na rázovou vlnu je rovnČž snížena v souvislosti 
se snížením indukþnosti cívky v dĤsledku závady mezi závity. Když je izolace mezi závity slabá, 
výsledkem je pĜeskok s nízkou energií a s ním související zmČna indukþnosti. Když dojde k tomuto 
jevu, stane se tvar odezvy na rázovou vlnu nestabilní – mĤže se posouvat rychle doprava a doleva, 
nahoru a dolĤ. Ke snížení indukþnosti mĤže docházet v dĤsledku: závad mezi závity, mezi fázemi, 
nesprávného propojení, rozpojených spojĤ atd. PĜi rázové zkoušce se rovnČž provádí þásteþná zkouška 
izolace vinutí proti kostĜe, jestliže je ke kostĜe pĜipojen zemnící vodiþ. Každá fáze motoru nebo 
transformátoru bude porovnávána s jinou fází. Jestliže jsou fáze shodné, budou se tvary vln odezvy 
vzájemnČ pĜekrývat. Jestliže je ve fázi závada, bude se tvar její vlny odezvy lišit od tvarĤ ostatních. 
5.7.2 Kvalifikaþní a bezpeþnostní požadavky 
 Rázový generátor mohou obsluhovat pouze osoby s dostateþnou elektrotechnickou 
kvalifikací (§6) vyhlášky 50/1978 Sb., kteĜí byli prokazatelnČ s funkcí a obsluhou rázového generátoru 
seznámení. Jedná se o práci pod VN napČtím a obsluhu zaĜízení VN. Rázový generátor je možno 
provozovat jen ve zkušebních prostorech. Výstupní napČtí rázového generátoru je napČtím 





stanovených výrobcem a pĜi dodržování všech bezpeþnostních opatĜení pro práci v blízkosti vysokého 
napČtí. PĜed každým zapnutím rázového generátoru je nutno zkontrolovat vysokonapČĢové zkušební 
vodiþe a zkušební svorky. Všechny komponenty musí být v bezvadném stavu. Veškeré kryty rázového 
generátoru musí být spolehlivČ upevnČny. U pracovišĢ s nezajištČnou ochranou pĜed dotykem musí být 
provedeno ohraniþení nebezpeþné oblasti, aby byla zajištČna bezpeþnost nezúþastnČných osob.  
U motorĤ s rozbČhovými kondenzátory se pĜesvČdþte, že pĜed zapoþetím zkoušení jsou od zkoušeného 
obvodu odpojeny všechny kondenzátory. PĜi práci je nutno pracovat na dielektrickém koberci, 
používat obuv s litou gumovou podrážkou a dielektrické rukavice. Ochranné pomĤcky musí být 
v dobrém stavu, nepoškozené a periodicky kontrolované. 
 
Obr. 5.3 Bezporuchový stav mČĜených cívek 
 
Obr. 5.4 Projev závitového zkratu pĜi mČĜení 
5.8 MČĜení izolaþního stavu 
5.8.1 Zásady mČĜení a stanovení hodnoty izolaþního odporu 
 MČĜením izolaþního odporu se zjišĢuje velikost odporu izolace mezi jednotlivými vinutími, 
a také mezi vinutími a aktivním železem. Nejmenší hodnota odporu izolace se stanoví výpoþtem Riz 
(viz 5.4, 5.5). U strojĤ v teplém stavu je tato hodnota alespoĖ pČtkrát vČtší než Riz u strojĤ ve studeném 
stavu. Tímto výpoþtem se stanoví pouze stav vyhovuje nebo nevyhovuje z hlediska bezpeþnosti. Pro 
stĜedisko elektrotechnických dílen je však toto rozĜazení nedostaþující, proto se pro provozní kritéria 
hodnocení stavu izolace používá tabulka 5.1 Tato tabulka se Ĝídí vnitropodnikovou normou 
CEZ_ME_0986r00 ve zpĜísnČné variantČ. Norma CEZ_ME_0986r00 je nástupcem normy PN00/06.  































Tab. 5.1 Kritéria hodnocení stavu izolací 
 
5.8.2 Druhy mČĜení 
 Podle trvání zkoušky se rozlišuje: 
a) mČĜení minutové 
b) mČĜení desetiminutové 
c) mČĜení provČĜovací (provádí se v provozu jako kontrola stavu navlhnutí nebo zneþištČní 
stroje, k provČĜení nutnosti vysušení stroje). 
U mČĜení minutového a desetiminutového se vždy zaznamenává hodnota po uplynutí 
15 sekund, tuto hodnotu lze dále využít pro výpoþet polarizaþního indexu. 
5.8.3 Vliv mČĜícího napČtí a doby mČĜení 
 Hodnota zmČĜeného izolaþního odporu závisí na velikosti mČĜícího napČtí. PĜi vyšším napČtí 
se namČĜí obyþejnČ nižší hodnoty izolaþního odporu. PĜi srovnávání dvou mČĜení izolaþního odporu je 
dĤležité znát typ mČĜicího pĜístroje, velikost mČĜícího napČtí a teplotu mČĜeného stroje. PĜi mČĜení 
izolaþního odporu stejnosmČrným napČtím se obyþejnČ v prvních deseti minutách izolaþní odpor 
zvČtšuje, je-li stroj suchý a þistý. Polarizaþní index je vČtší než jedna. 
5.8.4 MČĜící metody 
 Obvykle se mČĜí izolaþní odpor mČĜiþem izolace. Podle velikosti stroje, jmenovitého napČtí  
a mČĜeného izolaþního odporu se používají mČĜiþe izolace s napČtím 100 V, 500 V, 1000 V, 2500 V 
nebo 5000 V. Stroje na jmenovité napČtí do 500 V se zkoušejí mČĜiþem izolace s napČtím 500 V, stroje 
na napČtí nad 500 V se zkoušejí mČĜiþem izolace s napČtím nejménČ 1000 V. Stroje na napČtí 6000 V  
a vyšší se zkoušejí mČĜiþem izolace s napČtím 2500 V nebo 5000 V. NapČtí mČĜiþe izolace nesmí být 





zkušebním protokolu vedle hodnoty izolaþního odporu. PĜi mČĜení izolaþního odporu znaþnČ 
navlhlých vinutí (vlivem provozních podmínek nebo uskladnČní) se doporuþuje snížit pro provČĜovací 
mČĜení mČĜicí napČtí pod obvyklou nebo pĜedepsanou hodnotu tak, aby nemohlo dojít k poškození 
izolace. 
5.8.5  Postup mČĜení 
 MČĜicí pĜístroje se pĜipojují k mČĜeným þástem stroje izolovanými vodiþi a tak, aby byl 
zaruþen dobrý vodivý styk. Zpravidla se používá zkušebních kontaktĤ s ostrými hroty, které zajistí 
spolehlivé mČĜení i na zneþištČném nebo zkorodovaném povrchu. Izolaþní odpor se þte obvykle jednu 
minutu po pĜipojení napČtí. PĜi každém mČĜení izolaþního odporu má být zapsána teplota mČĜené þásti, 
typ mČĜicího pĜístroje a mČĜící napČtí. U velkých strojĤ, nebo porovnávají-li se výsledky mČĜení, jsou 
tyto záznamy nutné. Teplota mČĜeného vinutí nesmí být nižší než rosný bod, s výjimkou speciálních 
zkoušek (napĜ. zkoušek klimatické odolnosti). MČĜení je možno provést dvakrát, pokaždé pĜi jiné 
polaritČ mČĜicího napČtí. Jsou-li výsledky obou mČĜení stejné, je nízký izolaþní odpor zavinČn jinými 
vlivy než vlhkostí. Vliv vlhkosti se projevuje rĤznými výsledky mČĜení pĜi zmČnČ polarity mČĜicího 
proudu. Po skonþení mČĜení se musí þásti, které byly mČĜeny, spojit se zemí, aby se vybil náboj 
vzniklý pĜi mČĜení, popĜ. se vybijí pĜes uzemĖovací odpor. VČtšina moderních mČĜících pĜístrojĤ 
vybití provede sama po ukonþení mČĜení. U vinutí na jmenovité napČtí 3000 V a vyšší musí být doba 
vybíjení pĜi výkonu stroje do 1000 kW nejménČ 15 sekund a pĜi výkonu stroje nad 1000 kW nejménČ 
1 minutu. 
5.8.6 MČĜení jednotlivých izolaþních odporĤ 
 PĜi kontrolních kusových zkouškách se mČĜí izolaþní odpor pouze ve studeném stavu stroje. 
PĜi mČĜení izolaþního odporu v prakticky studeném stavu je možné považovat za teplotu vinutí teplotu 
okolního prostĜedí. PĜed zahájením mČĜení musí být kostra stroje uzemnČna. Na stroji se mČĜí tyto 
izolaþní odpory: 
a) mezi vinutími statoru a železem (kostrou) 
b) mezi vinutími rotoru a železem (kostrou) 
c) mezi vývodem tepelné ochrany a vinutím, ve kterém je tato ochrana zabudována 
 mezi vývodem tepelné ochrany a kostrou 
 Izolaþní odpor se mČĜí tak, že se jeden pól zkušebního zdroje pĜipojí na vývody zkoušeného 
vinutí a druhý pól na uzemnČnou kostru stroje, se kterou jsou zpravidla spojena všechna ostatní vinutí. 
Každé elektricky nezávislé vinutí se mČĜí zvlášĢ. Jednotlivá vinutí, která jsou v provozu vzájemnČ 
spojena, avšak mají vyvedeny oba konce, se považují za elektricky nezávislá. Je-li vyveden jen jeden 
konec vinutí a druhý je spojen uvnitĜ stroje s jiným vinutím, zkouší se takové vinutí jako jeden celek 
proti kostĜe. NČkolikafázové vinutí, u kterého nejsou vyvedeny zaþátky a konce jednotlivých fází na 
zvláštní svorky, se zkouší proti kostĜe jako jeden celek. Je-li izolované vinutí v provozu uzemnČné, 
pak pĜi mČĜení izolaþního odporu má být uzemnČní rozpojené, pokud je spojení pĜístupné. Doporuþuje 
se používat mČĜiþe izolace, které umožĖují pĜímé mČĜení vzájemných izolaþních odporĤ mezi dvČma 





 PĜi mČĜení izolaþního odporu statorových vinutí proti kostĜe se jeden kontakt (hrot) pĜitiskne 
na takové místo kostry, kde není nátČr ani tmelení, druhý kontakt se pĜipojuje postupnČ na svorky nebo 
vývodky jednotlivých vinutí. PĜi mČĜení izolaþního odporu rotorových vinutí proti železu na rotoru 
nezamontovaném do statoru se mČĜí izolaþní odpor celého vinutí proti železu. Jeden kontakt se 
pĜitiskne na hĜídel, druhý na komutátor nebo na jeden ze sbČracích kroužkĤ. Má-li rotor nČkolik 
samostatných vinutí, mČĜí se každé vinutí zvlášĢ. PĜi mČĜení na rotoru ve smontovaném stavu musí být 
kartáþe zdviženy. V tom pĜípadČ se musí zmČĜit zvlášĢ celé sbČrací ústrojí. U starších stejnosmČrných 
kotev a u kroužkových asynchronních motorĤ se mimoto kontroluje izolaþní odpor mezi rotorovým 
vinutím a bandážemi vinutí, jsou-li kovové. 
5.9 MČĜení polarity 
 Na každém novém nebo pĜevinovaném stroji je tĜeba provést již bČhem výroby kontrolu 
správnosti zapojení jednotlivých cívek urþitého vinutí (viz níže), napĜ. cívek budícího vinutí a vinutí 
pomocných pólĤ stejnosmČrných strojĤ, budícího vinutí synchronních strojĤ apod. Cívky tČchto vinutí 
by mČly být zapojeny tak, aby se polarita pólĤ po obvodu stroje stĜídala. 
 Indukþní metoda kontrola polarity – pĜi zapnutí proudu v jedné cívce se objeví na druhé 
cívce, která je magnetickým obvodem svázaná s první cívkou, napČtí stejného smyslu, pokud je smysl 
navinutí obou cívek stejný. PĜi této kontrole se napájí jedna cívka a na ostatních se zjišĢuje výchylka 
stejnosmČrným voltmetrem pĜi zapínání stejnosmČrného proudu v napájené cívce. Voltmetry se pĜipojí 
kladnými svorkami ke koncĤm vinutí, které oznaþíme kladnČ. Vinutí jsou správnČ oznaþeny, jsou-li 
výchylky voltmetrĤ pĜi zapnutí souhlasné.  
 Kontrola magnetkou – správné zapojení cívek se mĤže taky zjistit pomalým pĜibližováním 
magnetky k nabuzeným pólĤm. Magnetka se pĜed sestavením stroje pĜibližuje k vnitĜním plochám 
nabuzených pólĤ, nesmí se jich však dotknout, aby nedošlo k pĜemagnetování. SmČr stĜelky, a tedy  
i polarita pólĤ, by se mČla pravidelnČ stĜídat po celém obvodu stroje. 
 Kontrola tĜífázového vinutí – chyba u tohoto zapojení vznikne tím, že jedna z fází vinutí je 
vzhledem ke zbývajícím zapojena nesouhlasnČ. Následkem toho vznikají nesoumČrná napČtí. Polaritu 
zjišĢujeme tak, že vinutí fází zapojíme libovolnČ do hvČzdy. K jedné fázi pĜivedeme snížené napČtí  
U (napČtí mezi uzlem a koncem jedné fáze). PĜi správném zapojení vinutí namČĜíme mezi zbylými 
vyvedenými konci napČtí 1,5 U. PĜi nesprávném zapojení je toto napČtí jen 0,5 U a konce vinutí je 
tĜeba zamČnit. 
5.10 Nastavení neutrální polohy sbČradel 
 Komutátor a kartáþe jsou nejcitlivČjší þásti stejnosmČrného stroje, a je tĜeba jejich úpravČ  
a seĜízení vČnovat nejvyšší pozornost. Kontroluje se kolmost radiálních držákĤ, vzdálenost držákĤ od 
povrchu komutátoru, pĜesazení kartáþĤ, a hlavnČ správné nastavení neutrální polohy, aby nedocházelo 
k nadmČrnému jiskĜení a opotĜebování komutátoru. 
 Po zabroušení kartáþĤ se neutrální poloha sbČradel nejlépe nastavuje tak, že k vinutí budících 
pólĤ se pĜes vypínaþ pĜivede stejnosmČrné napČtí (proud seĜídíme tak, aby odpovídal asi 1/3 budícího 





Potom se proud budícího vinutí náhle vypíná a zapíná, pĜiþemž sledujeme milivoltmetr. Je-li výchylka 
pĜi rozsahu 3 V patrná, je tĜeba pootoþit sbČracím ústrojím na nČkterou stranu. Jestliže se výchylka 
zmenšila, pokraþujeme v natáþení, až se dostaneme na hodnotu ĜádovČ milivoltĤ. Jestliže se naopak 
zvČtší, je tĜeba zmČnit smysl natáþení. Po koneþném seĜízení se sbČrací ústrojí zajistí a znova je tĜeba 
pĜezkoušet, jestli se výchylka nezvČtšila. Jde-li o stroj, který bude trvale pracovat jen s jedním 
smyslem otáþení, doporuþuje se potom pootoþit sbČrací ústrojí do tzv. pracovní polohy asi o ½ šíĜky 
lamely komutátoru ve smyslu otáþení. 
5.11 MČĜení vibrací 
 Pro hodnocení kmitání (vibrací) se obvykle používá efektivní rychlost kmitání (mm.s-1). 
MČĜení se provádí na pĜedepsaných místech. Velikost kmitání závisí na velikosti sil, které toto kmitání 
vybudí. Tyto síly mohou mít celou Ĝadu pĜíþin, jež dČlíme u elektromotorĤ na dvČ základní skupiny: 
mechanické a elektromagnetické. [8] 
Mechanické pĜíþiny mohou být: 
• statická nebo dynamická nevyváženost rotaþní þásti, 
• ohnutá hĜídel, 
• chybný konstrukþní návrh ložiskových uzlĤ, 
• nepĜesnosti stroje zejména v oblasti uložení ložisek, 
• nepĜesnosti, nebo poškození ložisek (mĤže se jednat o výrobní nepĜesnosti a nižší kvalitu 
ložisek nebo jejich poškození montáží nebo provozem), 
• chybná montáž stroje (nesouosost, uvolnČní, zakĜivení patek), 
• spojení (nevhodná nebo poškozená spojka, hnací Ĝemen a jeho napnutí, nesouosé spojení 
ozubenými koly), 
• aero a hydrodynamické síly 
• zmČna otáþivého momentu v prĤbČhu þasu (mĤže být i elektromagnetického pĤvodu). [8] 
Elektromagnetické pĜíþiny: 
• ménČ optimální návrh stroje, zejména negativní vliv drážkování rotoru a statoru, druh vinutí, 
pĜesycení, nesymetrie nČkterých þásti magnetického obvodu apod. Tyto nesymetrie mají vliv 
na vznik harmonického magnetického pole, proudu a pulsace magnetického toku, 
• nepĜesnosti ve vzduchové mezeĜe, 
• nesymetrie motoru: pĜerušené tyþe rotorového vinutí, pĜerušené kruhy, 
• ložiskové proudy. [8] 
 Jak je patrné z výþtu možnosti vzniku vibrací, vibrace motoru nebo pohonu budou mít vždy 
nČkolik pĜíþin. Vibrace motoru jsou pak dány superpozicí jednotlivých sil zpĤsobujících vibrace. 
Vibrace, respektive rychlost kmitání, se vyhodnocuje zpravidla absolutnČ nebo jako prĤbČh ve 





ve frekvenþní oblasti. Je pak potĜeba rozlišit, které složky jsou vrozené, a které jsou dĤsledkem 
postupné poruchy. [8] 
 Pro posouzení vibrací na zkušebnČ elektrotechnických dílen postupujeme podle tabulky 5.2. 
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6 UplatnČné a chybČjící znalosti a dovednosti 
  PĜi zpracování nynČjší práce jsem nejvíce teoretických znalostí naþerpal z pĜedmČtĤ 
Elektrické stroje I a II, Elektrické pĜístroje, Elektrická mČĜení a diagnostika na Elektrických 
zaĜízeních. Teoretické znalosti o konstrukci motorĤ, cívek a transformátorĤ jsem þerpal pĜevážnČ 
z pĜedmČtĤ Elektrické stroje I a II - tyto znalosti jsem použil hlavnČ bČhem první þásti mého pĤsobení 
ve firmČ na pozici pracovníka navijárny, nicménČ i pĜi mČĜení a zkoušení strojĤ je výhodou znát 
konstrukci a provedení jednotlivých strojĤ, abych vČdČl, co a jak se mČĜí. Z dalších zmínČných 
pĜedmČtĤ jsem využil hlavnČ znalostí spojené s obsluhou mČĜících pĜístrojĤ nastavováním jejich 
rozsahu a samotným odeþítáním hodnot. V neposlední ĜadČ mou výhodou byla znalost diagnostických 
metod a mČĜení, které jsme provádČli bČhem laboratorních cviþení v prĤbČhu studia. Díky znalosti 
základních mČĜení (naprázdno, nakrátko, mČĜení rázovou vlnou, mČĜení vibrací) se mi ulehþila 
orientace v celém cyklu oprav a zkoušení elektrického stroje. Mezi hlavní dovednosti, které jsem dále 
využil, byla práce s rozsahy analogových mČĜících pĜístrojĤ, se kterými jsme se uþili pracovat hlavnČ 
bČhem cviþení z pĜedmČtu Elektrická mČĜení.   
  Mezi mé chybČjící znalosti patĜily hlavnČ znalosti technických norem související  
s problematikou legislativy a pĜedpisĤ v elektrotechnické branži. V prĤbČhu dosavadního studia jsem 
se nesetkal s pĜedmČtem zabývající se touto problematikou a myslím si, že by bylo pĜínosem mít 
pĜehled o normách, vyhláškách a zákonech, které by se mohly týkat povolání elektrotechnika. Dále mi 
chybČl vČtší pĜehled o motorech a transformátorech jako celku. Mnohdy jsem se bČhem mČĜení setkal 
se stroji staršími, s jejichž zapojením þi principem funkce jsem nemČl zkušenosti (napĜíklad motor 
schrage).  V další ĜadČ jsem u sebe pozoroval nedostatky na poli znalosti technologie výroby þi 
pracovních postupĤ s elektrotechnickými materiály a problematiku jejich zpracování. NapĜíklad 
spojování kovĤ, samotné vlastnosti materiálu jako jsou mČć, cín, hliník a chemické reakce tČchto 
kovĤ. TČchto problematik se týkal pĜedmČt Elektrotechnické materiály, ale jeho rozsah a náplĖ se mi 
zdála nedostateþná. Na závČr bych zmínil, že je nezbytná znalost bezpeþnosti pĜi práci s elektrickými 
zaĜízeními þi v laboratoĜi, ale nedostatky v této kategorii bych vidČl na stranČ bezpeþnostních školení, 





7 Dosažené výsledky v prĤbČhu odborné praxe a její zhodnocení 
  PĜi pĤsobení na odborné praxi bylo mým hlavním úkolem podílet se na procesu oprav 
elektrických strojĤ. Hlavním pĜedmČtem mé þinnosti byla práce na opravČ elektrických strojĤ: úkony 
spojené s mČĜením a zkoušením stroje pĜed opravou, bČhem opravy a na výstupu po opravČ. Další 
þinnosti byly spíše administrativního charakteru, byly spojené se zapisováním mČĜených údajĤ do 
karty oprav stroje a s tvorbou protokolu z mČĜení, který je nezbytnou souþásti pĜi pĜedání stroje 
zákazníkovi. PĜi práci na vinutí jsem postupoval spíše samostatnČ podle instrukcí, které jsem obdržel 
od vedoucího pracovníka navijárny. Vzhledem k bezpeþnostním požadavkĤm pĜi práci na zkušebnČ 
bylo potĜeba pracovat v týmu. MČĜení odporĤ (a dalšího) vždy vykonával jeden þlovČk, ale pĜi 
složitČjších zkouškách (napĜ. napČĢová zkouška) bylo zapotĜebí kooperace dvou pracovníkĤ. 
  Odborná praxe ve spoleþnosti Strojírny a stavby TĜinec, a. s., pro mČ byla pĜínosná z více 
dĤvodĤ. Jedním z nich je rozšíĜení teoretických základĤ nabytých bČhem studia, ale pĜedevším 
možnost je reálnČ aplikovat v praktickém provozu. Dalším dĤvodem je možnost podílet se na 
mČĜeních a práci s elektrickými stroji a mČĜícími pĜístroji, se kterými v prĤbČhu studia není možné 
pracovat. V neposlední ĜadČ bych ocenil rozsah provádČných oprav a rĤznorodost opravovaných 
strojĤ. Díky tČmto vČcem jsem získal vČtší pĜehled o výkonech, rozmČrech a technické realizaci tČchto 
strojĤ. Na závČr bych ocenil pĜedevším kolektivní práci mezi oddČleními, kdy je potĜeba komunikovat 
s jinými provozy, zákazníkem a mezi sebou v rámci pracovního týmu zkušebny. Po absolvování praxe 
jsem schopný samostatnČ provádČt diagnostické úkony na elektrických strojích, a také po získání 
pĜíslušné kvalifikace provádČt revize ruþního náĜadí, na kterých jsem se bČhem praxe taky podílel jako 
pozorovatel. 
 BakaláĜskou práci vykonávanou formou praxe mĤžu v koneþném dĤsledku pouze doporuþit. 
Teoretické znalosti nabyté bČhem studia jsou neúplné, pokud je neumíme aplikovat na reálnou 
problematiku. Zpracování opravy elektrických strojĤ není pouze vČc technická, ale taktéž právní  
a normativní. Z pozice praktikanta jsem mohl pozorovat, jak probíhá proces diagnostiky a opravy 
rĤzných strojĤ, Ĝízení zakázek, komunikace mezi zamČstnanci, a podílel jsem se na realizaci 
pĜíslušných zakázek. VČĜím, že tyto cenné zkušenosti a dovednosti získané bČhem praxe budu schopen 
aplikovat a rozvíjet v budoucnu.  
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Riz,Rt,Rs Ω  izolaþní odpor, odpor za studena, 
  odpor za tepla 
Sn W jmenovitý zdánlivý výkon 
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